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TEHNOLOGIJE I UREĐAJI NA KOMERCIJALNOM TRŽIŠTUTEHNOLOGIJE I UREĐAJI NA KOMERCIJALNOM TRŽIŠTU
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IZVORI TOPLINE IZ OKOLINEIZVORI TOPLINE IZ OKOLINE

GHP koriste obnovljive izvore energije, jer za proizvodnju 
toplinske i rashladne energije koriste i dio toplinske 
energije iz okoline. 
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ZAŠTO KORISTITI PLIN  U KLIMATIZACIJI I GRIJANJUZAŠTO KORISTITI PLIN  U KLIMATIZACIJI I GRIJANJU

• Isti uređaj za hlađenje i grijanje.

• Niska potrošnja električne energije.

• Smanjena emisija  CO2 , NOx i ostalih polutanata u okolinu. 

• Vanjska montaža  - nije potrebna rashladna strojarnica i 
kotlovnica.

• Korištenje ovih tehnologija ne zahtijeva promjene u 
načinu projektiranja ili u načinu primjene instalacija 
grijanja i hlađenja. 

• Odlična kompatibilnost sa sunčevom energijom 



TIPIČNA MJESTA PRIMJENE PLINSKIH 
TOPLINSKIH PUMPI

• Komercijalni, industrijski i rezidencijalni objekti, 
hoteli, poslovne zgrade, itd.

• Postrojenja gdje se zahtijeva visoka učinkovitost zbog 
dugoga vremena rada, kao i sistemi gdje je visoka 
cijena goriva. 



PRIMJER 1:  PRIMJENA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH 
PUMPI ZA POTREBE GRIJANJA STAMBENOG NASELJA

DIZALICE TOPLINE ZRAK/VODADIZALICE TOPLINE ZRAK/VODA KONDENZACIJSKI  PLINSKI GRIJAČIKONDENZACIJSKI  PLINSKI GRIJAČI

SOLARNI KOLEKTORISOLARNI KOLEKTORI

POSTROJENJE POSTROJENJE 
900 kW U 900 kW U 
SLAVONSKOM SLAVONSKOM 
BRODUBRODU



PRIMJER 1: SHEMA POSTROJENJAPRIMJER 1: SHEMA POSTROJENJA



SHEMA 
UREĐAJA

PRIMJER 2 : POSTROJENJE S PLINSKO MOTORNIM 
TOPLINSKOM PUMPOM ZA HLAĐENJE I GRIJANJE



HOTEL NA JADRANU

PRIMJER 2 : POSTROJENJE S PLINSKO MOTORNIM 
TOPLINSKOM PUMPOM ZA HLAĐENJE I GRIJANJE



PRIMJER 3 : POSTROJENJE ZA SOLARNO 
HLAĐENJE U PRIVATNOJ BANCI



PRIMJER 3 : POSTROJENJE ZA SOLARNO 
HLAĐENJE U PRIVATNOJ BANCI



PRIMJER 4 : POSTROJENJE ZA SOLARNO 
HLAĐENJE NA ZGRADI FAKULTETA



PRIMJER 4 : POSTROJENJE ZA SOLARNO 
HLAĐENJE NA ZGRADI FAKULTETA



HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI


